PAROQUIA

SAQ BENEDITO
Transcr, n* 18.351

PLANTA BAIXA - INSTALAGOES ELETRICAS POSTES
ESC 1:250

LANCHONETE

4,00

DET. ESCAVAGAO VALA

Escav. vala p/ eletroduto
Escala 1:25

idrias tipo pétala

Poste telecdnico de ago

galvaniozado a fogo, engastado
em concreto

aix
detalhe

AV///7;—Base de concreto
7| fck 15 MPA DN = 20cm

CAIXAS DE PASSAGEM
Detalhe Caixa 300 x 300 x 300mm

Sem Escala

LEGENDAS

Poste de ago de 9,00m com quatro lumidrias tipo
@l pétola pequena, cada lumingria com uma l&mpada de
250W vapor mercurio, um reator e um rele fotoelétrico;

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com
tijolos macigos, fundo com brita, dimenssdes internas
0,30m x 0,30m x 0,30m;

Eletroduto de PVC corrugado flexTvel reforgado, didmetro
@ 50mm, condutores de acordo com circuitos =
184,71m;

Condutor FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA

Obs: - Retirar os postes de iluminagao existentes na praca e instalar
novos postes de acordo com o demonstrado no projeto;

- Os postes existentes na area da rua coberta serao retirados;

- As instalagbes elétricas existentes no Local devem ser conferidas e
caso necessario, manutengao corretiva deve ser realizada;

- As novas instalagbes desde projeto devem ser derivadas das
instalacoes existentes.
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PLANTA BAIXA - INSTALAGOES ELETRICAS

jeto: Autor Projeto:
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAGAO DA PRAGA SAO BENEDITO
Proprietdrio:
MUNICIPIO DE MONTE ALTO - SP
BRUNA DAYARA AGUILAR CARDOSO

Endereco: T T e RA GV

PRACA SAO BENEDITO

Propietario:
Municipio: Estado:

MONTE ALTO SP
Matricula / Transcrigdo: Contrato de Repasse
39.380 1058625-14/2018

Coordenadas Geograficas / SAD69:
21°15'41.9"S;48°29'21.4"W

JOAO PAULO DE CAMARGO VICTORIO RODRIGUES
RESPONSAVEL PELA APROVAGAO




