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PAREDE EM CONCRETO

LAJE DE COBERTURA

SINALIZAGAO PARA PISOS ABAIXO DOS
EXTINTORES EM BARRACOES, INDUSTRIAS
E INSTALAGOES COMERCIAIS, OU ONDE
HAJA NATURAL POSSIBILIDADE DE
0BSTRUGAO DO EQUIPAMENTO

L PISO DE CIMENTO
ALISADO

Corte AZA

Escala 1./50

I— PISO EXTERNO

DTANPA PADRRO
%m FUNDANENTAL

FOGAO COTOVELD
TUBD DE COBRE RIGDO TIPO 1

G AFASTAMENTOS DE SEGURANCA - OBS:

* TODO MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO QUE SE SITUAR EM NIVEL INFERIOR
AS VALVULAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANGCA DOS RECIPIENTES, DEVERA
SER AFASTADO DOS MESMOS NO MINIMO 3 METROS;

* OS RECIPIENTES DEVERAO ESTAR AFASTADOS NO MINIMO EM 3,0 METROS
DE PONTOS DE IGNIGCAO, ELETRICOS OU ABERTURAS DE PAVIMENTOS
INFERIORES;

PAREDE EM—™ ]
CONCRETO

CAPACIDADE 36,58KG

1
DISPOSITIVO CONSUMIDOR

| (D VAVULA GLOBO DE TANQUE
L prosEcAo DALAJE (@ NPPLE GALVANIZADO

@REGULADOR DE BAIXA PRESSAQ

() CONECTOR DE COBRE ROSC. EXT.

DETALHES DO CONTROLADOR (Baixa Presséo).

’_|_‘ GRAMPO TIPO

ago carbono
PO L OMEGA 13mm

TELA DE L PORTAO DE ABRIR FOLHAS 94x200
ALAMBRADO ( VAO LIVRE DE PASSAGEM 188
A

Planta Baixa R

Escala 1/50

PORTAQ DE ACESSO

BRAGADEIRA 3/4

DETALHE SUPORTE TUBO VERTICAL

aco carbono

13 mm.g

Brazadera
galvanizada
tipo omega

Parafuso 1 /4 "w / Alvenaria # 11
rebite e fibra ou
PLASTIC1/4"@

DETALHE TIPO DE FIXACAO
COM BRACADEIRAS GALVANIZADO

0BS.:NO PORTAO DA CENTRAL DEVERAO CONSTAR OS SEGUINTES AVISOS
*'PROIBIDO FUMAR™* , "*PERIGO"" e “INFLAMAVEL"* COM LETRAS DE Scm.

Vista Frontal

Escala 1/50

CF. enrolar ¢ 12,7 mm (1,5 m pekis regras)

CONEXAO

NOTAS

1.

CONFERIR AS MEDIDAS IN—LOCO.

2. 0S MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUGAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM, POGOS DE VISITAS E
CAIXAS DE CAPTAGAO SEGUEM AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO, ENTRETANTO PODERAO SER
UTILIZADOS MATERIAIS EQUIVALENTES, DESDE QUE APROVADOS PELA FISCALIZAGAO DA OBRA.

0 EMISSAO DO PROJETO Marg/31 A.R.O. A.R.O.
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