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A ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA ATENDE A IT 18/19 EM SEU ITEM:

5.4.1.2 As salas com área igual ou inferior a 50 m² e população

inferior a 50 pessoas, conforme parâmetros da IT 11, estão

isentas de instalação de iluminação de emergência, desde que

as saídas das salas sejam diretas para o corredor

Área = 29,05m²

população = 19 pessoas
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Área = 45,16m²

população = 30 pessoas
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população = 24 pessoas
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população = 28 pessoas

Área = 42,00m²

população = 28 pessoas
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Área = 523,32m²

população = 523 pessoas
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