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ESPACO RESERVADO PARA CORPO DE BOMBEIROS

Responsével Técnico
Joel Rodrigo Cardozo - CREA 506.404.151-8

Responséavel Pelo Uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

CORTES

03/05

\

Ocupagdo: E-1 ESCOLA EM GERAL

AREA EXISTENTE: 1.227,75 m?

ENGENHARIA DESENHISTA: VITOR

RESPONSAVEL TECNICO: Eng® Joel Rodrigo Cardozo

ESCALA: Indicada

Local: Rua Jeremias de Paulo Eduardo, 40 - Jd. das NagOes
MONTE ALTO/SP

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

AREA CONST.: 0,00m? AREA TOTAL:

CREA: 506.404.151-8

DATA: AGOSTO/2016
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